Rdzen R.1B (5szt.)

Skala 1:25

Rdzen R.1C (2szt.)

Skala 1:25
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ZESTAWIENIE STALI DLA RDZENIA R.1B

Stal Dtugos¢ tgczna (m
Poz. [ & # Uﬁwﬂwo M\, s >\:M :
A=l | A=Ill ogstern 7 6 # 12
1 12 333 4 13,32
2 6 86 20 17,20
Dfugosc wg srednic (m) 17,20 13,32
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa fgczna wg srednic (kg) 3,82 11,83
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 3,82 11,83
Ogétem (kg) 15,65
Uwaga:

1. Zestawienie stali dla 1szt.

2. Rdzenie wylewa¢ w strzepiach muru.
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ZESTAWIENIE STALI DLA RDZENIAR.1C

Stal Dtugosé fgczna (m)
oy Dtugosc
e T # @ | sgstem Al A
A=l | Al > 6 #12
1 12 333 4 13,32
2 6 86 20 17,20
3 12 150 4 6,00
Dfugos¢ wg srednic (m) 17,20 19,32
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa fgezna wg srednic (kg) 3,82 17,16
Masa fgezna wg gatunku stali (kg) 3,82 17,16
Ogdtem (kg) 20,97
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Uwaga:

1. Zestawienie stali dla 1szt.

2. Rdzenie wylewa¢ w strzepiach muru.

3. Na rys. przedstawiono rdzen w osiach "5-A"

4. Prety startowe Nr.3 nalezy zakotwi¢ 70cm w
stupie S.1 (patrz rys. stupa S.1) oraz w wiencu W.1
w miejscu oparcia podciagu P.1.

@4#1 2 L=4170mm

Rdzen R.1D (2szt.)
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ZESTAWIENIE STALI DLA RDZENIA R.1D
AR Stal Diugose Dfugosc tgczna (m)
Poz g T # | (cm) _ A=l A=l
ogbtem
N Al A z 6 512
m B 1 12 417 4 16,68
8 g 2 | 6 86 19 16,34
w Dfugose wg srednic (m) 16,34 16,68
4#12 »— mm/ Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
wnW_A Masa fqezna wg srednic (kg) 3,63 14,81
GmVA m Masa fqezna wg gatunku stali (kg) 3,63 14,81
IS N
) Ogofem (kg) 18,44
—
m 2 B Uwaga:
h — J AN | 1. Zestawienie stali dla 1szt.
Z N % 2. Rdzenie wylewa¢ w strzepiach muru.
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Beton: B-20 (C16/20) o fce=10,6MPa

Stal:

1. Zbrojenie gtéwne #12 ze stali A-Ill o fy\s=350MPa
2. Strzemiona @6 ze stali A-l o fy«=210MPa
Otulina zbrojenia gtéwnego: rdzenie -3,0cm

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

Rozbudowa budynku Domu Opieki Hospicyjnej L TPCH
Hospicjum p.w $w. Ducha w tomzy
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